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[bookmark: _Toc17846_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc69489119]前  言
尊敬的用户：
欢迎您使用我司为您提供的扬尘噪声在线监测系统产品及使用手册。
本使用手册是关于设备的功能、设置、安装、接线方法、操作方法等方面的说明。在操作之前请仔细阅读本使用手册，以便正确使用。
当您在使用我司产品时，如果发现产品有异常或者对我司产品有疑问时，请您在第一时间与售后工作人员联系，我们会在最短的时间内为您解决问题。
为方便您的使用，建议您按照如下流程操作：
1、开箱检查外观,并根据配货清单检查配件是否完整。
2、如果发现外观及配件异常，请您及时将异常情况以电话或者邮件的形式通知售后工作人员，我司以最快的速度和最合适的方法给您处理。
3、上电运行检查产品各项功能是否正常。
4、如果发现产品各项功能有异常，请您将现象（打印消息截图、照片等）记录，与我司确认问题。
请将本产品手册妥善保存，以便随时翻阅和操作时参考。










1、 [bookmark: _Toc69489120][bookmark: _Toc11034_WPSOffice_Level1]产品概述
[bookmark: _Toc69489121]1.1 产品简介
扬尘噪声在线监测系统是我公司推出的一款用于室外空气污染物检测的产品，注重数据实时性和准确性的同时兼具经济性。其成本仅相当于通过分析仪构建的传统型参考站的五分之一到三分之一。相比于市面上便宜的备选产品，可以良好地对接网格化平台的大数据需求，且能根据现场实况进行校准，确保其具有最佳的可追溯性。
[image: ]

[bookmark: _Toc69489122]用户可根据自身需求，挑选扬尘噪声在线监测系统的检测参数。 可选项包括但不限于：颗粒物（PM2.5、PM10、TSP）、噪声、以及风速、风向、温度、湿度、气压等气象参数。


1.2 配置参数
	监测方法
	激光散射法

	颗粒物参数
	PM1.0、PM2.5 、PM10、TSP

	浓度范围
	0-30（mg/m³）

	监测精度
	0.1（μg/m³）

	流量
	[bookmark: _GoBack]1.3L/min ±5%

	检测周期
	默认60s（6-999s可调）

	温度
	-50-100℃；±0.3℃

	湿度
	0-100%RH；精度：±3%

	风速
	0-30m/s；±1m/s.

	风向
	0-360°

	电源
	AC 220V

	通讯
	GPRS、RS485

	整机功率
	53W

	整机重量
	13.5Kg

	使用环境
	-40℃—55℃/0—99%RH

	室外防水等级
	IP53























2、 [bookmark: _Toc11164_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc69489123]工作原理
[bookmark: _Toc11034_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc69489124]2.1 粉尘颗粒物激光传感器工作原理








粉尘颗粒物激光传感器工作原理图
产品采用光散射原理，如上图，粉尘颗粒物激光传感器工作原理图所示：
激光光源产生光后，经过Lens（透镜）形成聚焦光束；
采样空气垂直进入，与透镜激光束形成光敏区感应部分；
当空气中粉尘颗粒物随气流进入光敏区时形成散射光线；
散射光线被凹面全反光镜汇聚，散射成与粒子成一定比例的光通量；
再经过光电管转换器进行光电转换、放大及处理后得到被采集粒子浓度当量，从而形成信号输出。
穿过光敏区感应区域的聚焦激光束会被光源正对面一侧的消光陷阱吸收消除。
由采样空气及进入的粉尘颗粒物，从指定通道排出。
[bookmark: _Toc69489125][bookmark: _Toc11164_WPSOffice_Level2]2.2气体采集
连接气泵的抽气口，利用光散射原理对空气中存在的粉尘进行探测。
[bookmark: _Toc69489126][bookmark: _Toc906_WPSOffice_Level2]2.3气路设计
粉尘颗粒物激光传感器与采样气泵之间串连前端过滤器，粉尘经过激光传感器后，通过过滤器后进入气泵，有效的延长了气泵的使用周期。
















三、显示与操作方式
[bookmark: _Toc69489128][bookmark: _Toc24917_WPSOffice_Level2]3.1 触摸屏界面说明
主要用于显示实时数据，如下图所示包含PM2.5、PM10.0、TSP、温湿度、大气压、风速、风向等参数。
[image: ec8d52fbaf09462904cf94a0ff1f027]




[bookmark: _Toc69489129]3.2 设置界面
[image: ]点击主界面右下角的设置按钮，输入密码888888，即可进入设置界面（如下图所示）。设置界面的左边可用于设置：设备号；两个IP地址和端口号；环境212协议中的系统编码（ST）；数据上传周期（默认60S）；雾炮阀值：当PM10.0的值大于设定的值，雾炮继电器就会吸合；温度阀值：此处所设定的温度表示，当外界环境温度低于设置温度时，箱体内的加热系统就会启动。




[bookmark: _Toc69489131]四、产品结构尺寸
[image: ]
[bookmark: _Toc69489132][bookmark: _Toc24917_WPSOffice_Level1]五、设备操作说明
[bookmark: _Toc32086][bookmark: _Toc69489133][bookmark: _Toc31850][bookmark: _Toc357_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4391]5.1 SIM卡安装说明
找到下图红框所示卡槽位置，然后如下图红圈所示，芯片朝上，倒角向内，轻轻按压进去即可（卡已安装请忽略）


[image: ]  [image: ]
[bookmark: _Toc30287_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc69489134]5.2 设备启动
1) 打开机箱；
2) 接通电源（交流电220V）；
3) 打开设备电源开关（合闸）；
4) 设备上电一段时间后，泵自动启动开始采样，数据自动上传；
5) 查看设备是否正常运行。






[bookmark: _Toc69489135][bookmark: _Toc357_WPSOffice_Level1]六、设备维护
[bookmark: _Toc69489136]6.1主机维护
主机是设计为可以长期连续运行，通常不需要特别维护。仅光学元件缓慢污染情况，需要定期清洁处理。
[bookmark: _Toc30287_WPSOffice_Level1]
[bookmark: _Toc69489137][image: 184106202213326863]6.2前端过滤器维护
当流量下降10%以上，或者非恶劣环境下设备运行1年以上时，请更换位于机箱右上方的前端过滤器，如右图所示，请注意气流方向。
（在特殊天气或恶劣环境中运行，可提前更换，例如：沙尘暴等）
[bookmark: _Toc69489138]七、故障排查
	故障情况
	原因
	排除方法

	
无数据
	信号强度不够
	短信查询信号强度

	
	GPRS模块配置不正确
	短信查询配置信息

	
	未上电
	

	各项参数上传不正确
	各项传感器损坏
	打开箱体更换

	
	连接线松动
	打开箱体更换

	流量数据不正常
	气管连接松动
	打开箱体检查

	
	过滤器损坏
	打开箱体更换过滤器




[bookmark: _Toc69489139][bookmark: _Toc494101317]八、安全规范
[bookmark: _Toc69489140][bookmark: _Toc494101318]8.1 注意事项
为确保设备可靠使用及人员的安全，请在安装、使用和维护时，遵守以下事项：
1）在设备安装时，应确保电源线中的地线接地良好，并确保设备的输入电源为交流220V；
2）不要将系统设备置于过冷或过热的地方；
3）设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏机器；
4）非专业人士未经许可，请不要试图拆开设备，不要私自维修，以免发生意外事故或加重设备的损坏程度。
[bookmark: _Toc494101319][bookmark: _Toc69489141]8.2 其他
1）安全运输
应存放在通风、干燥、无有害气体的仓库内，不应和化学药品、酸碱物质等一同存放。
2）安全开箱
收到货物后，请小心拆开外包装，注意要轻拿轻放，以免里面的设备受碰撞而破损。开箱后，请对箱内物件是否齐全，请参见物品装箱清单。


[bookmark: _Toc69489142][bookmark: _Toc494101320]九、维护保养说明

扬尘噪声在线监测系统是精细设计和制造的产品，良好的使用环境有利于仪器的维护和延长使用寿命。
保持干燥、洁净，过大的湿度和灰尘会腐蚀电路板，缩短传感器的寿命；
禁止敲打、震动、跌落本产品，以免损坏电路板；
禁止使用粗糙的化学品、清洁剂、去污剂清洁仪器，若表面有污物时需在断电状态下，用无尘布蘸取75%酒精擦拭干净即可；
如果仪器不能正常工作，非专业人员禁止打开主机，请立即断电送至指定的授权服务点或致电售后，由专业人员为您提供帮助服务；
为保证仪器使用安全、可靠，建议每年调校一次，用户可将仪器返回生产单位进行调校，也可按照生产厂商提供的方法，在符合国家法定的计量站进行调校。









[bookmark: _Toc494101321][bookmark: _Toc69489143]十、售后服务

扬尘噪声在线监测系统，是我公司精心研制的一款针对于大气环境检测、监测的仪器。公司在此承诺，仪器质保一年，终身维修。
用心服务，真诚您我。秉着客户首位、服务至上的原则，我司会对客户提出的要求和提问会一一进行回复和解答。我司始终关注着业内最前沿技术，始终从客户需求着想并致立于用户方案的解决。在坚持成熟产品质量第一的同时，适时地推出各类适用于客户的产品及解决方案。
打造未来净化产品发展的新模式，为客户提供更智能、更安全、更放心的净化产品。相信我司人着眼未来的同时，更会立足于现在，不断跟踪世界先进技术，积极扩展新技术的应用领域，不断推出为用户量身定制的解决方案。
如果您有任何问题，可随时与我们联系。
产品的维修
产品的标定
产品的安装与检测
产品的验证并提供验证文件
产品的技术支持
产品耗材的销售
产品的代送检（计量机构）
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